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Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH

Sprawdzono stan techniczny przewodéw kominowych w budynku:

Budynek Mieszkalny
Poreba, ul. Wojska Polskiego 2

Kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia MISTRZA KOMINIARSKIEGO
Zygmunt Kot przy wspétudziale Adrian Szweda

W oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994roku oraz zastosowane przepisy techniczno-budowlane, stanowiace akt
wykonawczy do w/w Ustawy tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych i obowigzujace Polskie Normy.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE:

Przedstawiona ocena techniczna kontrolowanych przewodéw kominowych potwierdza ich stan techniczny na dzief wykonania przegladu.

Objete kontrola przewody kominowe, oraz elementy urzadzer kominowych nie odpowiadaja wysej wymienionym

przepisom, w zwigzku z czym nie nadajj sie do dalszego uzytku — zakaz uzytkowania! . Dotyczy to w szczegblnosci

nastepu i

m stwierdzonych uchybien, ktére stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

* Zalecenia/nieprawidtowosci dla poszczegdlnych mieszkari znajduja si¢ w zatgcznikach do protokotu, ktére
stanowig integralna jego czesc.

* Mieszkanie nr 2 piec na paliwo state w kuchni w zfym stanie technicznym -do wymiany

* Mieszkanie nr 3 piec typu koza w kuchni /przedpokdéj podtaczony nie zgodnie z przepisami

¢ Mieszkanie nr 5 uszczeini¢ podigczenie pieca na paliwo state w kuchni z przewodem kominowym, zlikwidowaé
wentylator mechaniczny w WC

® Mieszkanie nr 6 piec typu koza w pokoju podtaczony nie zgodnie z przepisami, zlikwidowa¢ wentylator mechaniczny
zamontowany w mieszkaniu

* Mieszkanie nr 7 uszczelni¢ podiaczenie pieca na paliwo state w kuchni z przewodem kominowym,

® Mieszkanie nr 10 piec typu koza w pokoju podtaczony nie zgodnie z przepisami

® Mieszkanie nr 11 piec na paliwo state w kuchni w zlym stanie technicznym -do wymiany

. Miesgkanie nr 13 zamurowac wlot do przewodu dymowego po zlikwidowanym piecu na paliwo state

e Mieszkanie nr 14 piec kaflowy w kuchni w ztym stanie technicznym —do przebudowy

¢ Mieszkanie nr 18 piec kaflowy w kuchni i pokoju w zlym stanie technicznym —do przebudowy

® Mieszkanie nr 19 piec typu koza w kuchni podiaczony nie zgodnie z przepisami, zlikwidowaé wentylator mechaniczny
w fazience

® Mieszkanie nr 21 piec typu koza w kuchni podtaczony nie zgodnie z przepisami oraz w ziym stanie technicznym

® Mieszkanie nr 24 piec kaflowy w kuchni i pokoju w zlym stanie technicznym —do przebudowy

* Mieszkanie nr 25 piec kaflowy w kuchni w zlym stanie technicznym ~do przebudowy

* Mieszkanie nr 30 piec typu koza w pokoju podiaczony nie zgodnie z przepisami

* Mieszkanie nr 33 piec na paliwo stale w ztym stanie technicznym — dp wymiany oraz posiada nieszczelne podiaczenie

* Mieszkanie nr 44 piec kaflowy w kuchni w ztym stanie technicznym —do przebudowy

® Mieszkanie nr 46 wlot do przewodu dymowego w kuchni zatkany nieprawidtowo materiatem - nalezy usunat pilnie
materiat i zamurowac wlot w kuchni, piec kominkowy w pokoju podtaczony nie zgodnie z przepisami

e NIE WYKONANO ZALECEN ZAWARTYCH W POPRZEDNICH KONTROLACH (PRZEGLADACH) —nalezy wykona¢



W budynku wykonane nieprawidtowe podtaczenia oraz wiaczenia urzadzen grzewczych do przewodéw kominowych,

' nalezy wykonac pilng Inwentaryzacje bodfaczer’u urzadzen grzewczych do przewodéw kominowych.

* W mieszkaniach/pomieszczeniach wyposazonych w kuchnie gazowe na gaz plynny oraz w urzadzenia grzewcze na
paliwo state zaleca sie wykonac prawidiowg wentylacje wywiewng oraz nawiewng {staly doplyw powietrza) , obecnie
catkowity brak.

*  Wszystkie przewody kominowe dymowe w budynku(mieszkaniach)sa nieszczelne — wykona¢ ich pilne uszczelnienie.

¢ Urzadzenia grzewcze w mieszkaniach wymagaijg regularnej konserwacji{czyszczenia), obecnie Zanieczyszczone.

* Drzwiczki rewizyjne (do wybierania sadzy ) s3 nie szczelne, wykonaé prace naprawcze.

*  Wykonac pilny remont komindéw/przewoddéw kominowych na strychu oraz ponad dachem, obecnie w ztym stanie
technicznyim(sq nie szczelne) .

* Elementy drewniane konstrukcji dachu na poziomie strychu sg zbyt blisko nieszczelnych przewodéw dymowych,

stwarzajac realne zagrozenie

Zgodnie z art. 70 w/w Ustawy Prawo Budowlane: Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik, s3 obowigzani w czasie lub bezposrednio po
przeprowadzonej kontroli, usungé wyzej wymienione uszkodzenia oraz braki, ktére mogg spowodowac zagrozenie zycia, zdrowia oraz
mienia.

P PONOWANY TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI: 2021r

Protokét otrzymuja: Potwierdzenie odbioru protokofu: Przeprowadzajacy kontrole:
1. Wiasciciel , Zarzadca obiektu budowlanego
2. Wlasciwy organ Paristwowego Nadzoru Budowlanego USLUGI KOMINIARSK &
(w przypadku wystepowania zagrozeri) {podpis osoby upowaznionej) MISTI}Z KOé%éIARSKI
42400 7 .5 3 20/24
nrewid 8802 ° NIP- 649-127-42 17

nr-upr. 96/08  tel. kom 606 256 194



Porgba, dnia 26.06.2020r

PROTOKOL nr 200a/2020

Z przeprowadzonego czyszczenia przewodow kominowych

Dokonano czyszczenia przewodéw kominowych dymowych w budynku potozonym:

Budynek Mieszkalny
Poreba, ul. Wojska Polskiego 2

Zostato przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia MISTRZA
KOMINIARSKIEGO: Kot Zygmunt przy wspéludziale Adrian Szweda

Na podstawie Rozporzadzenia ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw .

- Czyszczenie przewoddw dymowych

TERMIN NASTEPNEGO CZYSZCZENIA PRZEWODOW KOMINOWYCH: przewody dymowe: wrzesier 2020r

USLUGI KOMINIARSKIE

MISTRZ KOMINIARSKI
Zygmint Kot
42-400 Zawsercie, ul, Noin 2 20/24
nr ewid 8802 - 649-127-42 17

nrupr. 96/08  tel. kom 606 256 194

Protokot otrzymuja:
1.Wihasciciel - Zarzadca budynku OPINIODAWCA

Uwagi:
-Zarzadca tj. MPWIK Sp. z 0.0. z siedziba: 42-480 Porgba, ul. Ks. Franciszka Pedzicha 12, wyrazit zgode na
pozostawienie powstatych odpaddw (sadza) w budynku oraz zobowigzat sie do ich usunigcia/utylizacji.

Podpis osoby ze strony Zarzadcy



